2
3
L Variateur de fréquence

4 RILA VFR-091

Sh2 Paramétrage :
5
L1 L2 L3 T3 F0.13 = 5 (Accélération 5s)
N F0.14 = 5 (Décélaration 5s)
Entrée Alimentation 380V tri

6 - F1.02 = 33 (Arrét d'urgence)
. F0.11=4 (clavier+bornier)
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8

9 = % DI3
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L1
O Prise de sortie 380V tri

12

13

14

Moteur
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